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福島第一原子力発電所現地確認報告書 

 

１ 確認日 

令和５年１月１０日（火）  

 

２ 確認箇所 

使用済セシウム吸着塔一時保管施設（第三施設） 

 

３ 確認項目 

使用済セシウム吸着塔一時保管施設（第三施設）の状況 

 

４ 確認結果の概要 

使用済セシウム吸着塔一時保管施設（第三施設）（以下「第三施設」とい

う。）では、既存のＫＵＲＩＯＮ用ボックスカルバートを撤去した跡にＨＩ

Ｃ用ボックスカルバートを増設する工事が行われていることから、前回に引

き続き状況を確認した。（図１）（前回確認日：令和４年１０月１８日） 

・計画されている１９２基分のＨＩＣ格納用のボックスカルバートの据付け

が終了していた。（写真１） 

 なお、今回の増設により、第三施設のＨＩＣ保管容量は、３，４５６基か

ら３，６４８基に増加する。 

・増設エリアの南側には、ボックスカルバートの上端部に設置するＨＩＣの

転落防止架台や遮へい用ボックスカルバートに充填する砕石が置かれてい

た。（写真１）（写真２） 

・増設エリアの北東側では、据え付けたボックスカルバートの吸気孔口に、

動物侵入防止用金網を設置するための準備作業（墨出し）が行われてい

た。（写真３） 

・令和４年７月２６日にトレーラから漏れた燃料油が流入した側溝の排水枡

周囲は、土のうと吸着マットで養生されており、油類が漏えいした時の対

策資材が備えられていた。（写真４）（燃料油漏えい事案の現地確認日：

令和４年７月２６日、７月２７日、８月３日） 

 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/539962.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/525808.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/526448.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/527808.pdf
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（図１）福島第一原子力発電所構内概略図 

 

 

 

 

 

（写真１－１） 

第三施設の概観 

（南西側から撮影） 

※赤点線内が増設ボックスカルバート 

 

 

（写真１－２） 

 増設ボックスカルバートの状況 

（南側から撮影） 

既設ボックスカルバート 

増設ボックスカルバート 

遮へい用ボックスカルバート 
遮へい用ボックスカルバート 

ＨＩＣ用ボックスカルバート 

転落防止架台 

転落防止架台 

転落防止架台 
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（写真２－１） 

 転落防止架台の状況 

（南側から撮影） 

 

 

（写真２－２） 

 遮へい用ボックスカルバート充填砕

石の状況（南東側から撮影） 

 

 

（写真３－１） 

 作業状況概観（西側から撮影） 

 

（写真３－２） 

 吸気孔口の墨出し状況 

 

 

 

（写真３－３） 

 既設ボックスカルバート吸気孔口の

動物侵入防止用金網の設置状況 

（参考） 

既設ボックスカルバート 

増設ボックスカルバート 

吸気孔口 

吸気孔口 
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（写真４） 

側溝排水枡の養生等の状況 

（南西側から撮影） 

 

 

５ プラント関連パラメータ等確認 

  本日確認したデータについて、異常な値は確認されなかった。 

 

油漏れ対策資材収納容器 


