
(後発注工事)
交流棟

検体保管庫

研究棟
(後発注工事)

(後発注工事)(後発注工事)

EM-HP1.2-10P【消火栓起動リレー】1階消火ポンプ室

EM-HP1.2-10P(PF28)【火報】

H3PEM-HP1.2-10P(PF28)

EM-HP1.2-10P(PF28) EM-AE0.9- 5P(PF22)

EM-HP1.2- 5P(PF22)【防排煙】EM-HP1.2- 5P(PF22)【防排煙】
EM-HP1.2-10P(PF28)【火報】

EM-HP1.2-10P(PF28)

H3P

H3P

EM-HP1.2-10P

HHH

EM-HP1.2-10P【防排煙】

H3P

EM-HP1.2-10P(PF28)

EM-HP1.2-10P【火報】

AC-GC100V専用回路
イ1LOA-1

H3P

HH3P

EM-HP1.2-10P【防排煙】
EM-HP1.2-10P【火報】

EM-HP1.2-10P

H3P

EM-HP1.2-10P

EM-HP1.2-2C【機械警備盤】
EM-HP1.2-3P【防排煙】
EM-HP1.2-10P【火報】 1階西廊下機器収容箱

1階西廊下

ケーブル種別 行き先 警戒番号 備考

cub a接点含む

EM-HP1.2-10P EM-HP1.2-10P
EM-HP1.2-2C【自動制御盤】

EM-HP1.2-3P【防排煙】 1階B階段
EM-HP1.2-10P【火報】 後発注工事屋内車庫棟・発電機室

EM-HP1.2-10P【火報】
EM-HP1.2-5P【防排煙】
EM-HP1.2-10P【火報】
EM-HP1.2-10P【火報】

2階図書スペース機器収容箱

2階南廊下機器収容箱

1階エントランス機器収容箱
EV a接点含む

EM-HP1.2-3P【粉末消火設備】 2階機械室2内粉末消火設備室

1階事務室総合盤
1階事務室総合盤

EM-HP1.2-10P【防排煙】

温度警報含む

1階核種分析室前室

AE

EM-HP1.2-2C【インターロック制御器】

H

EM-HP1.2-10P

EM-HP1.2-2C×2

1種　70℃　防爆型

P

1.

注記

特記なきは下記とする。

3種　露出型 2空間式　

自動閉鎖装置 防火戸

発信機

表示灯

機器収容箱

機器収容箱

機器収容箱

機器収容箱

警報ベル

警戒区域番号

警戒区域境界線

光電式スポット型感知器

終端抵抗

2空間式　

自己保持機能付　

特種　60℃　防水型 自己保持機能付　

特種　60℃

自己保持機能付　

2種　接点式

2空間式　

1種　70℃　防水型 自己保持機能付　

差動式スポット型感知器

定温式スポット型感知器

定温式スポット型感知器

定温式スポット型感知器

定温式スポット型感知器

屋外型

屋外型

BP

BP

BP

BP

P型1級

DC24V

2種

2種　露出型

2種　点検口付

差動式スポット型感知器

光電式スポット型感知器

光電式スポット型感知器

　 　収容　消火栓箱組込型

　 　収容　埋込型

AC/DC24V 9mA

　 　収容　消火栓箱組込型　屋外型

備考

　 　収容　露出型

複合受信機 注記参照

凡例

記号 名称

配管配線

シーリングフィッチング

ジャンクションボックス

温度異常制御盤

設備工事　

制御盤 機械警備盤

EV制御盤

制御番号 防火戸

プルボックス

ハンドホール

設備工事　

別途工事　

別途工事　

RF

2F

1F

EM-HP1.2-3P(PF22)

EM-AE0.9-4C(PF16)EM-AE0.9-2C(PF16)

EM-HP1.2-2C(PF16)

2.

3.

・中央監視盤・EV制御盤 ・機械警備盤

警報ベルは、一斉鳴動方式とする。

火災発生時、以下の機器へ火災代表信号1回線（無電圧a接点）の送出を行うこと。

・受変電盤(Cub)

配管配線 後発注工事

移報器 消火栓起動リレー盤

粉末消火設備制御盤

中央監視盤

差動式スポット型感知器 2種 自己保持機能付　

・インターロック制御器

・研究棟受信機(後発注工事)　・交流棟受信機(後発注工事)

インターロック制御器 別途工事　

消火栓起動時、複合受信機の消火栓灯点灯を行うものとする。

・表示方式　地図式フィルムカラープリントLED方式　地図サイズA3ヨコ

仕様は下記によるものとする。（壁掛型）

・回線内訳

複合受信機は、P型1級30回線（火災回線10回線＋防排煙兼用回線20回線）とし、

火災表示 回線 回線防火戸

回線消火栓呼水槽減水 1

回線検体保管庫温度警報

消火栓ポンプ故障

・注意喚起シール（シール、貼り付け）

・EV連動停止用スイッチ（スイッチ、取付け、結線、試験）

5

粉末消火設備 1

回線

回線

1

1

17

予備 4回線

5.

6.

7.

煙感知器用点検口（EV昇降路用）の設置において、以下の工事区分はEV工事とする。

4.

・受変電盤(Cub)

火災発生時、以下の機器へ火災代表信号1回線(有電圧DC24V a接点)の送出を行うこと。

防水型

(ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ冷蔵庫)

北西廊下

発電機室

S

S

№

吹抜

R EV

E ×1

S

SSS

S S

東廊下

東廊下

S
A階段

図書ｽﾍﾟｰｽ

西廊下 事務室事務室西廊下 ｴﾝﾄﾗﾝｽ 北東廊下

北東廊下

B階段

屋上

南廊下

S S

S×2

×1

×1×1

×1

×2×9

×1

×2

×1

×1×1

×2

×1

S

ER

B階段

×2

×1

南廊下

消火ポンプ室

×11

×2

S
S

E

×5

×1

×1

北西廊下

温度

S

×1(風除室)

S

cub
屋外キュービクル

車庫発電
屋内車庫-1

機械室2
(粉末消火設備室)

×1

粉末

事務室

×8S ×1

×1B S ×3

中央

S

SS

B

P

E

S

ER

№

温度

中央

S

EV

R

粉末

×21

×10

×3

×22

×14

×1
低濃度室

×15

×22 ×22

D

D D
ER

D
ER

D
ER

D
ER

S ×1

S ×16

S
E

×28

×1

核種分析室
　 前室

IL

IL

制御盤×2面

×4

×8

階
14

階
13

15
EV

2

1 2 6

1

16 17

5 階
14

5

8 階
13

3 4 9 11 15
EV

3 4

1
2

212

1617

3 3 4

943855

6

11
12

10

7

1210

7

本館

P型1級複合受信機　30回線（自火報10L+防排煙兼用20L）

壁掛型

表示方式

形状

定格

回線数

予備電源

電源電圧 AC100V 50/60Hz 最大 180VA

DC24V 2500mAh ニッケルカドミウム蓄電池

30回線（自火報10L+防排煙兼用20L）

地図版式(フィルムカラープリントLED方式 A3サイズ)

550 130

7
0
0

火　　災

地図版
A3ヨコ

HP-3PHP

AEAE

作 図

図作図

図 面 番 号

認承 検

工 事 称名

図 面 名

縮 尺

年 月 日

年 月 日 変 更 記 事

顧 客 承 認

環境創造センター整備（Ａ施設本館・電気）工事

自動火災報知設備系統図 ＥＦ－０

Ａ１：Ｎ／Ｓ Ａ３：Ｎ／Ｓ

２０１５年　８月

完成図
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7,200 7,200 7,200 10,800 10,800 7,200

7,
20
0

7,
20
0

10
,8
00

10
,0
00

10
,0
00

X4X3X2X1 X7X6X5aX4a

Y1

Y2

Y3

Y4

Y5

Y6

X7X6X5X4X3X2X1

Y1

Y2

Y3

Y4

Y5

Y6

MWC

所長室

防災無線室

みんなのトイレ

給湯コーナー

中庭

制御盤室

多目的室 連携研究室-1 連携研究室-2

WWC

EPS2

EPS1

風除室

廊下

エントランスホール

自販機コーナー
ＰＳ

PS

PS
PS

CH2700
-150±0

CH2700
-150±0

CH2700
-150±0

CH2700
-150±0

CH2500
-10±0

CH2700
-150±0

CH2700
-150±0

-
-10±0

CH2500
-10±0

CH2400
-10±0

CH2400
-10±0

CH2400
-10±0

CH3000
-10±0

CH2500

－ OA床
-150±0

CH7100～7200
-150-100～±0

CH2600
-150-100

－ OA床
-150±0

CH2500
-10±0

CH2500
-10±0

CH7200
-150-100

CH7200
-150-100

事務室

副所長室

EPS8

更衣室(女)

更衣室(男)

給湯室

倉庫

PS2

収納

PS

CH2700
-150±0

CH2700
-150±0

－
-10±0

－
-10±0

－ OA床
-150±0

CH2400
-10±0

CH2400
-10±0

CH2400
-10±0

CH2400
-10±0

検体保管庫

核種分析室（測定室）

放射化学処理室-1

機械室2

機器分析室

乾燥・灰化室

試料調整室

薬品保管庫

消火ポンプ室

EPS6

EPS5

天秤室

前室

EPS4

放射化学処理室-2

ボンベ庫

EPS7

-
-10±0

CH2700
-10±0

CH2700
-10±0

－
-10±0

-
-10±0

－
-10±0

-
-10±0

-
-10±0

-
-10±0

CH2400
-10±0

CH2700
-10±0

2500
-110-100

CH2500
-10±0

CH2500
-10±0

土試料前処理室

EPS9

ELV

廃棄物保管庫

汚染検査室-1

試料前処理室

農畜産試料前処理室

機械室1

（ホットスペ－ス）

EPS3

汚染検査室-2
ボンベ庫

SK

－
-10±0

-
-10±0

－
-10±0

-
-10±0

-
-10±0

-
-200±0

-
-10±0

直天
-10±0

-
-110-100

-
-110-100

-
-110-100

磁器質タイル

磁器質タイル

ビニル床タイル

ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ・OA床 ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ・OA床

ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ・OA床

ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ・OA床

ビニル床シートA

ｴﾎﾟｷｼ・ｱｸﾘﾙ防塵

塗床 エポキシ

塗床 エポキシ

塗床 エポキシ

塗床 エポキシ

塗床 エポキシ

ビニル床シートB

ビニル床シートBビニル床シートB

ビニル床シートB

ビニル床シートB

ビニル床シートB

ビニル床シートB

ビニル床シートB

ビニル床シートB

ビニル床シートB

塗床 エポキシ

塗床アクリル防塵

タイルカーペット

ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ・OA床

ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ・OA床 ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ・OA床 ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ・OA床

塗床 エポキシ

ビニル床タイル

ビニル床タイル

廊下

廊下

ビニル床シート

ビニル床シート

ビニル床シート

ビニル床シート

ビニル床シート

ビニル床シート

ビニル床シート

CH2400
-10±0

ビニル床シート

塗床アクリル防塵

塗床アクリル防塵

塗床アクリル防塵

塗床アクリル防塵

ビニル床タイル

ビニル床タイル

ビニル床タイル

塗床アクリル防塵

-
塗床アクリル防塵

-10±0
A階段

ビニル床シート

-10±0
B階段

ビニル床シート

エントランス

塗装B

ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ

塗装A

塗装B

塗装B

塗装B

塗装B

塗装B

塗装B塗装B
塗装A

ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ

塗装A

ビニルクロス

塗装B

塗装B

塗装B化粧ケイカル板

ビニルクロス

塗装B

化粧ケイカル板

ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ

塗装A

塗装A

塗装A

化粧ケイカル板

塗装A

塗装A

ビニルクロス

ビニルクロス

ビニルクロス ビニルクロス

塗装A

ビニルクロス

ビニルクロス

ビニルクロス ビニルクロス ビニルクロス

ビニルクロス

塗装A

塗装B

化粧ケイカル板

化粧ケイカル板

化粧ケイカル板

化粧ケイカル板

化粧ケイカル板

ビニルクロス

塗装B

塗装B

ITV架ﾄｲﾚ呼出表示
ｲﾝﾀｰﾎﾝ

EV

機
械
設
備

CH2400

－
-10±0

塗床アクリル防塵
塗装A

EPS3～7

複合受信機 ― ―
BP機器収容箱 収容 消火栓箱組込型 ― ―
BP機器収容箱(屋外型) 収容 消火栓箱組込型 ― ―
BP機器収容箱 収容 埋込型 220×450(縦型)

凡 例 [特記なきは下記とする。]

記 号 種 類 ウラボックス 塗代カバー

埋込ﾎﾞｯｸｽ W:190 H:420 D:60
FL+1300

光電式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 2種 露出型 2空間式

光電式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 2種 点検口付 2空間式

差動式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 2種 自己保持機能付

差動式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 2種 接点式

定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 特種 60℃ 自己保持機能付

定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器

定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器

定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器

特種 60℃ 防水型 自己保持機能付

1種 70℃ 防水型 自己保持機能付

1種 70℃ 防爆型

防火戸自動閉鎖装置 電磁レリーズ ラッチ式 2コ用塗代

終端抵抗

警戒区域境界線

警戒区域番号

光電式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 3種 露出型 2空間式

制御番号 防火戸

移報器 消火栓起動リレー盤 ― ―

温度異常制御盤

中央監視盤

機械警備盤

EV制御盤

別途工事

機械設備工事

別途工事

機械設備工事

プルボックス

ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ

ｼｰﾘﾝｸﾞﾌｨｯﾁﾝｸﾞ

― ―

O.B102□×44 丸

O.B119□×54
FL+1500

O.B102□×44 丸

O.B102□×44 丸

O.B102□×44 丸

O.B102□×44 丸

O.B102□×44 丸

― ―

― ―

― ―

― ―

― ―

― ―

― ―

― ―

― ―

― ―

― ―

O.B102□×44 丸

注）特記なき配管配線は下記による。
天井スラブインペイ 床スラブインペイ
天井コロガシ 露出配管

ＥＭ－ＡＥ０.９－４Ｃ（ＰＦ１６・Ｇ１６）
ＥＭ－ＡＥ０.９－２Ｃ（ＰＦ１６・Ｇ１６）

ＥＭ－ＨＰ１.２－２Ｃ（ＰＦ１６）
ＥＭ－ＨＰ１.２－３Ｐ（ＰＦ２２）

・壁内はＰＦ管にてケーブル保護とする。
・防火上主要な間仕切及び防火区画貫通部分は、貫通処理材を施すこと。
・遮音壁貫通部分は貫通処理材を施すとともに、管端部にシール材を充填すること。

EM-HP1.2-10P 1階西廊下機器収容箱
EM-HP1.2-3P 1階B階段
EM-HP1.2-10P 1階消火ﾎﾟﾝﾌﾟ室

梁底 仮枠ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ

感知器

PF16(EM-AE0.9-4C)
梁

EPS内感知器詳細図

※EPS8,9を除く

・鉄製ボックス102□×44 ｾﾊﾟﾚｰﾀｰ取付(弱電設備) FL+300
・防火区画処理を施すこと。

1

2 3

4
2EコンセントFL+200

鉄製O.B102□-44
ｾﾊﾟﾚｰﾀｰ取付
FL+300

昇降路断面図

左側からの配管並び

・ケーブル引出し長さ5m以上

No. ケーブルサイズ PF管 名称 行先
1 EM-EEF2.0-3C PF22 照明用電源 1L-K2(AC)

EM-S-5C-FB EVカメラ

4 EM-CPEE0.9-5P PF22 EVｲﾝﾀｰﾎﾝ

2 PF16 ﾘﾓｰﾄﾒﾝﾃﾅﾝｽ用 1T-2
2

SK

MWC

WWC

みんなのトイレ

給湯ｺｰﾅｰ

自販機ｺｰﾅｰ

防災無線室
制御盤室

EPS1

EPS2

廊下

塗装A

収納
給湯室

更衣室(女)

CH3000

CH2500

CH2700

EPS8

消火ポンプ室

B階段

倉庫

前室

・直天の部屋の感知器ボックスはｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ102□×44とする。

断面図参照

R

西廊下機器収容箱ﾖﾘ

ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ配線

±0 -10

消火栓起動ﾘﾚｰ
防排煙
火報

EM-HP1.2-10P 1階北西廊下機器収容箱火報

EM-HP1.2-10P 2階北西廊下機器収容箱火報 PF28

EM-HP1.2-10P
2階南廊下機器収容箱EM-HP1.2-5P

火報
防排煙

PF28
PF22

14
階

EM-HP1.2-10P 2階図書ｽﾍﾟｰｽ機器収容箱火報13
階

EM-HP1.2-10P 火報
1階ｴﾝﾄﾗﾝｽ機器収容箱

15
EV

EM-HP1.2-10P 防排煙

EM-HP1.2-10P 火報 PF2813
階 2階図書ｽﾍﾟｰｽ機器収容箱

EM-HP1.2-10P 火報
1階東廊下機器収容箱

15
EV

EM-HP1.2-10P 防排煙

EM-HP1.2-10P
2階北東廊下機器収容箱EM-HP1.2-5P

火報
防排煙

PF28
PF22

15
EV

ｴﾝﾄﾗﾝｽ機器収容箱ﾖﾘ

120
100

ペーパライザー VP-S30EC

100
120 3200 2180 120 1500 100

120

[-100*50
照明器具取付用

防爆型感知器

1410

120100

30 90
1090

120 140
30 90
90 50

120 90

1FL

ｼｰﾘﾝｸﾞﾌｨｯﾁﾝｸﾞ(自在型)

照明器具I321

DP10
照明器具取付用

ﾉｰﾏﾙﾍﾞﾝﾄﾞG16

PF16-G16接続

PF16(AE0.9-4C)

耐圧防爆構造

防爆型感知器

ボンベ庫断面図 N/S

照明器具取付用
[-100*50

照明器具取付用
[-100*50

ｼｰﾘﾝｸﾞﾌｨｯﾁﾝｸﾞ

ｼｰﾘﾝｸﾞﾌｨｯﾁﾝｸﾞ

断面図参照

断面図参照

天秤室
試料調整室

ｾﾊﾟﾚｰﾀｰ付
(幹線動力設備)
弱電W:200

・廊下・事務室天井内は弱電ケーブルラック配線とする。

風除室

CH
=2
50
0

ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ

700x1000
B2

44026077

350

1FL

2FL

45
00

Y1

A部詳細図

梁
底
ﾖﾘ

A部詳細図

13
階

15
EV

14
階

EM-HP1.2-10P PF281
2
3
4

EM-HP1.2-10P PF28
PF22
PF28

EM-AE0.9-2C
ヨビ

EM-HP1.2-10P PF281

4

2

3
EM-HP1.2-10P PF28

PF22

PF28

EM-AE0.9-2C

ヨビ
EM-HP1.2-2C

EM-HP1.2-10P PF281
2

3

4

EM-HP1.2-10P PF28

PF22

PF28

EM-AE0.9-2C

ヨビ

EM-HP1.2-2C

5 EM-HP1.2-10P PF28
6 EM-HP1.2-5P PF22

EM-HP1.2-3P

EM-HP1.2-10P PF281
2

5
6

EM-HP1.2-10P PF28

PF22
PF28

EM-AE0.9-2C
ヨビ

ｴﾝﾄﾗﾝｽ機器収容箱配管立上げ

EM-HP1.2-10P PF28
EM-HP1.2-10P PF28

3
4

ｴﾝﾄﾗﾝｽ
ｴﾝﾄﾗﾝｽ
東廊下
東廊下

東廊下
東廊下

2階へ
2階へ

EV

-

-

東廊下機器収容箱配管立上げ

北西廊下

2階へ
-

北西廊下機器収容箱配管立上げ

Cub

西廊下機器収容箱配管立上げ
西廊下
北西廊下

-

ラック配線

ラック配線

ラック配線

柱から風除室上部まで隠蔽配管
火報(PF16)
柱にｴﾝﾄﾞｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ FL+3300

W:3500(700×5) H:2150(上部ﾀﾞｸﾄH:650)

総合盤 並びはX3側より
1受信機 2ITV架 3ﾄｲﾚ呼出表示器,ｲﾝﾀｰﾎﾝ

D:560(40) ベース:150

4自動制御盤(函体のみ) 5機械警備用ｽﾍﾟｰｽ(函体のみ)

EM-SCT0.5-2P

ＥＭ－ＨＰ１.２－５Ｐ（ＰＦ２２）,１０Ｐ（ＰＦ２８）

事務室 ITV架

事務室 EVｲﾝﾀｰﾎﾝ(別途)

Cub

EV

EM-AE0.9-4C PF16吹抜感知器火報

受信機

露出用丸型ﾎﾞｯｸｽ MIRAI PVM-0YTM

※配管ネジ部にはシールテープ巻付けすること。

EM-HP1.2-2C
EM-HP1.2-2C
EM-HP1.2-3P
EM-HP1.2-10P
EM-HP1.2-3P
EM-HP1.2-10P
EM-HP1.2-10P
EM-HP1.2-5P
EM-HP1.2-10P
EM-HP1.2-10P
EM-HP1.2-10P

1階西廊下機器収容箱

1階事務室
1階事務室
1階西廊下

1階B階段
1階消火ﾎﾟﾝﾌﾟ室

2階図書ｽﾍﾟｰｽ機器収容箱

2階南廊下機器収容箱

1階ｴﾝﾄﾗﾝｽ機器収容箱

中央監視盤
機械警備盤
防排煙
火報
防排煙

火報
防排煙
火報
火報
防排煙

消火栓起動ﾘﾚｰ

受信機配線

非常照明(PF28)
電灯(PF28)

MIRAI MFSHC-16G

― ―

EM-HP1.2-3P 2階粉末消火制御盤粉末消火制御盤移報 PF22

EM-HP1.2-3P 粉末消火制御盤移報 2階粉末消火設備室

1

2

3

4

1

2

3

6
1

21

62

6

5

5

8
1110943

43

8

111094
43

11109
4

3

3

4

2

1

2
4

3

3

3

2

1

1

2階南廊下機器収容箱 立上げ配管詳細図

7

7

12

12

12

Y3

X3

ｲﾝﾀｰﾛｯｸ制御盤 (建築工事)

IL

EM-HP1.2-2C ｲﾝﾀｰﾛｯｸ制御盤 1階核種分析室前室

1階防火区画模式図

能力研修センター
IAEA緊急時対応

能力研修センター
IAEA緊急時対応

Ａ１：１/１００ Ａ３：１/２００

完成図
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年 月 日

作 図

図 面 番 号

顧 客 承 認 承 認 検 図 作 図

環境創造センター整備(Ａ施設本館・電気)工事

２０１５年 ８月

自動火災報知設備 １階平面図 ＥＦ-１
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ﾞｸ
ﾙへ

HP
-1
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×
2
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×
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ﾉｰﾏﾙﾍﾞﾝﾄﾞ突出しFL+2400

ﾉｰﾏﾙﾍﾞﾝﾄﾞ突出しFL+2400
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AE

AE

AE

PF16
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ラ
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D
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受信機
スペース
機械警備用
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ブリッジ（交流棟接続）

後発注工事

吹抜

後発注工事
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CVCF室

－
-10±0

塗床 エポキシ
ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ

機械室2

-
-10±0

塗床 エポキシ
ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ

薬品保管庫

-
-10±0

ビニル床シート
塗装B

-
-10±0

塗装B

機器分析室-3

ビニル床シート

機器分析室-2

-
-10±0

ビニル床シート
塗装B

機器分析室-1

-
-10±0

ビニル床シート
塗装B

試料調整室

-
-10±0

ビニル床シート
塗装B

生物試験室-2

-
-10±0

ビニル床シート
塗装B

生物試験室-1

-
-10±0

ビニル床シート
塗装B

廃棄物分析室

-
-10±0

ビニル床シート
塗装B

大気分析室

-
-10±0

ビニル床シート
塗装B

CH2500
-10±0

ビニル床タイル

廊下

ビニルクロス

研究室-3

-
-10±0

ビニル床シート
塗装B

書庫

-
-10±0

ビニル床シート
塗装B

資材保管庫-2
-10±0

ビニル床シート
塗装B

SK

CH2400
-10±0

ビニル床シート
化粧ケイカル板

WWC

CH2400
-10±0

ビニル床シート
化粧ケイカル板

MWC

CH2400
-10±0

ビニル床シート
化粧ケイカル板

会議室

CH2600
-10±0

タイルカーペット
ビニルクロス

機械室3

－
-10±0

塗床 エポキシ
ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ

測定室

CH2600
-10±0

ビニル床シート
塗装B

高濃度室

CH2600
-10±0

ビニル床シート
塗装B

試料調整室-2

CH2600
-10±0

ビニル床シート
塗装B

前室

CH2600
-10±0

ビニル床シート
塗装B

薬品室

CH2600
-10±0

ビニル床シート
塗装B

低濃度室

CH2600
-10±0

ビニル床シート
塗装B

保管室

CH2600
-10±0

ビニル床シート
塗装B

大会議室

CH2600
-10±0

タイルカーペット
ビニルクロス

CH2600
-10±0

ビニル床タイル

廊下

ビニルクロス

図書スペ－ス

CH2600
-10±0

ビニル床タイル
ビニルクロス

展示・交流スペ－ス

CH2600
-10±0

ビニル床タイル
ビニルクロス

連携研究室-3

CH2600
-150±0

ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ・OA床
ビニルクロス

EPS1

－ OA床
-150±0

塗床アクリル防塵
塗装A

CH2600
-150±0

ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ・OA床
塗装A

テレメ－タ－室

CH2600
-10±0

ビニル床タイル

廊下

ビニルクロス

水質分析室-1

-
-10±0

ビニル床シート
塗装B

-10±0
A階段

ビニル床シート

EPS12

-
-10±0

塗床アクリル防塵
塗装A

天秤室

-
-10±0

ビニル床シート
塗装B

機械室1研究室-1

-
-10±0

－
-10±0

ビニル床シート 塗床 エポキシ
塗装B ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ

研究室-2

-
-10±0

ビニル床シート
塗装B

水質分析室-2

-
-10±0

ビニル床シート
塗装B

-10±0
B階段

ビニル床シート

保管庫

-
-10±0

ビニル床シート

SK

WWC

MWC

EPS2

－ OA床
-150±0

塗床アクリル防塵
塗装A

CH3000
-10±0

ビニル床タイル

廊下

ビニルクロス

-

CVCF室

薬品保管庫
機器分析室-3

機器分析室-2 機器分析室-1

試料調整室

生物試験室-2

生物試験室-1

廃棄物分析室

研究室-3

研究室-2

研究室-1

機械室1

EPS12

機械室2

資材保管庫-2

大気分析室

B階段

資材保管庫-1

-
-10±0

ビニル床シート
塗装B

書庫

会議室

機械室3

試料調整室-2

高濃度室

測定室

前室

低濃度室

保管室

薬品室

連携研究室-3

水質分析室-1

天秤室

水質分析室-2

保管庫

EM-HP1.2-10P 1階北西廊下機器収容箱火報 PF28

EM-HP1.2-10P
1階北東廊下機器収容箱

EM-HP1.2-5P
火報
防排煙

PF28
PF22

15
EV

EM-HP1.2-10P 火報 PF2813
階 1階事務室受信機

EM-AE0.9-4C PF161階ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ感知器火報

EM-HP1.2-10P
1階事務室受信機EM-HP1.2-5P

火報
防排煙

PF28
PF22

14
階

14
階

13
階

13
階

14
階

温度異常制御盤

15
EV

EM-AE0.9-2C1 PF22

北西廊下機器収容箱配管立上げ

1

3

PF22

PF28

EM-AE0.9-2C

EM-HP1.2-10P

EM-HP1.2-3P

東廊下機器収容箱配管立上げ

EM-AE0.9-5P R階ELV前室天井内ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ火報 PF2215
EV

2 EM-AE0.9-5P PF22

1 PF22

PF22

EM-AE0.9-2C

ヨビ
EM-AE0.9-2C

-

図書ｽﾍﾟｰｽ機器収容箱配管立上げ

2

13
階

2 PF22

EM-HP1.2-3P

EM-AE0.9-2C

図書ｽﾍﾟｰｽ機器収容箱配管立上げ

14
階

PF28EM-HP1.2-10P1

EM-HP1.2-2C×2
3 ヨビ PF22 -

温度 温度

EM-HP1.2-10P PF281
2 PF22EM-AE0.9-2C

機器収容箱配管立上げ

EM-AE0.9-2C R階B階段感知器火報 PF2214
階

4 ヨビ PF22 -

15
EV

EM-HP1.2-10P 屋上機器収容箱火報 PF28

粉末消火設備室
粉末消火設備室

CH2000
-10±0

温度異常制御盤

粉末消火制御盤
粉末消火制御盤移報・感知器配線用
入線ｶﾊﾞｰPana WP91319,O.B102□×44

EM-HP1.2-3P 1階事務室受信機粉末消火制御盤移報 PF22

資材保管庫-1

2 ヨビ PF22 -
EM-AE0.9-2C

EM-AE0.9-2C

6
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Y6

ｼｰﾘﾝｸﾞﾌｨｯﾁﾝｸﾞ自在型

照明器具I321

防爆型感知器

ﾀﾞｸﾀｰD15

ｻﾄﾞﾙﾍﾞｰｽ

ｼｰﾘﾝｸﾞﾌｨｯﾁﾝｸﾞ自在型
安全増防爆構造ｴﾙﾎﾞ

露出ﾎﾞｯｸｽ

安全増防爆工事一般

薬品保管庫断面図

複合受信機 ― ―

BP機器収容箱 収容 消火栓箱組込型 ― ―

BP機器収容箱(屋外型) 収容 消火栓箱組込型 ― ―

BP機器収容箱 収容 埋込型 220×450(縦型)

凡 例 [特記なきは下記とする。]

記 号 種 類 ウラボックス 塗代カバー

埋込ﾎﾞｯｸｽ W:190 H:420 D:60
FL+1300

光電式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 2種 露出型 2空間式

光電式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 2種 点検口付 2空間式

差動式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 2種 自己保持機能付

差動式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 2種 接点式

定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 特種 60℃ 自己保持機能付

定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器

定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器

定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器

特種 60℃ 防水型 自己保持機能付

1種 70℃ 防水型 自己保持機能付

1種 70℃ 防爆型

防火戸自動閉鎖装置 電磁レリーズ ラッチ式 2コ用塗代

終端抵抗

警戒区域境界線

警戒区域番号

光電式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 3種 露出型 2空間式

制御番号 防火戸

移報器 消火栓起動リレー盤 ― ―

温度

中央

S

EV

温度異常制御盤

中央監視盤

機械警備盤

EV制御盤

別途工事

機械設備工事

別途工事

機械設備工事

プルボックス

ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ

ｼｰﾘﾝｸﾞﾌｨｯﾁﾝｸﾞ

― ―

O.B102□×44 丸

O.B119□×54
FL+1500

O.B102□×44 丸

O.B102□×44 丸

O.B102□×44 丸

O.B102□×44 丸

O.B102□×44 丸

― ―

― ―

― ―

― ―

― ―

― ―

― ―

― ―

― ―

― ―

― ―

O.B102□×44 丸

注）特記なき配管配線は下記による。
天井スラブインペイ 床スラブインペイ
天井コロガシ 露出配管

ＥＭ－ＡＥ０.９－４Ｃ（ＰＦ１６・Ｇ１６）
ＥＭ－ＡＥ０.９－２Ｃ（ＰＦ１６・Ｇ１６）

ＥＭ－ＨＰ１.２－２Ｃ（ＰＦ１６）
ＥＭ－ＨＰ１.２－３Ｐ（ＰＦ２２）

・壁内はＰＦ管にてケーブル保護とする。
・防火上主要な間仕切及び防火区画貫通部分は、貫通処理材を施すこと。

・直天の部屋の感知器ボックスはｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ102□×44とする。

・廊下・事務室天井内は弱電ケーブルラック配線とする。

ＥＭ－ＨＰ１.２－５Ｐ（ＰＦ２２）,１０Ｐ（ＰＦ２８）

梁底 仮枠ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ

感知器

PF16(EM-AE0.9-4C)
梁

EPS内感知器詳細図

※EPS9～12を除く

露出用丸型ﾎﾞｯｸｽ MIRAI PVM-0YTM

MIRAI MFSHC-16G

― ―

・遮音壁貫通部分は貫通処理材を施すとともに、管端部にシール材を充填すること。

2階防火区画模式図

粉末

Ａ１：１/１００ Ａ３：１/２００

完成図
年 月 日 変 更 記 事 工 事 名 称

図 面 名

縮 尺

年 月 日

作 図

図 面 番 号

顧 客 承 認 承 認 検 図 作 図

環境創造センター整備(Ａ施設本館・電気)工事

２０１５年 ８月

自動火災報知設備 ２階平面図 ＥＦ-２

2コ用塗代

2コ用塗代

機器収容箱(埋込型)
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安全増防爆工事
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天井面より5m以上
(プレファブ低温室上部に約2m巻)
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SUS H4200
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タラップ
SUS H5950
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消火器台
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EM-AE0.9-5P 2階東廊下機器収容箱火報 PF2215
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EM-AE0.9-2C 2階南廊下機器収容箱火報 PF2214
階
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階

11

EM-HP1.2-10P 2階東廊下機器収容箱火報 PF2811
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注）特記なき配管配線は下記による。
天井スラブインペイ 床スラブインペイ
天井コロガシ 露出配管

ＥＭ－ＡＥ０.９－４Ｃ（ＰＦ１６・Ｇ１６）
ＥＭ－ＡＥ０.９－２Ｃ（ＰＦ１６・Ｇ１６）

ＥＭ－ＨＰ１.２－２Ｃ（ＰＦ１６）
ＥＭ－ＨＰ１.２－３Ｐ（ＰＦ２２）

・壁内はＰＦ管にてケーブル保護とする。
・防火上主要な間仕切及び防火区画貫通部分は、貫通処理材を施すこと。

ＥＭ－ＨＰ１.２－５Ｐ（ＰＦ２２）,１０Ｐ（ＰＦ２８）

・遮音壁貫通部分は貫通処理材を施すとともに、管端部にシール材を充填すること。

凡 例 [特記なきは下記とする。]

記 号 種 類 ウラボックス 塗代カバー 高 さ
BP機器収容箱(屋外型) 収容 消火栓箱組込型 ― ― ―

・位置ボックスは耐衝撃性樹脂、配線器具のプレートは金属製とする。
［防火上主要な間仕切に使用するﾎﾞｯｸｽは鉄製とする。］（ｺﾝｸﾘｰﾄ打込み部分は樹脂製とする。）
・*付は断熱シート取付とする。

光電式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 2種 露出型 2空間式 O.B102□×44 丸

光電式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 2種 点検口付 2空間式

終端抵抗

警戒区域境界線

警戒区域番号

―

― ― ―

― ― ―

― ― ―

― ― ―

RFL

アルミ笠木 既製品

ELV前室

ELVシャフト
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ー
バ
ー
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ッ
ド
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タラップ

断熱防水
断熱材FP t60

コンクリート化粧打放し
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塗装A
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50

60
0

15
0

30
0

27
00

ELV

600□

X5a X6

Y5

ﾌﾞﾗｹｯﾄ BK40 上端:天井ﾖﾘ300
足場板(ｱﾙﾐ製)1m

煙感知器点検ﾎﾞｯｸｽ

PF16

点検口

扉 W:230 H:220 D:10
ﾎﾞｯｸｽ W:200 H:180 D:150

煙感知器点検ボックス取付詳細図
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Y5

X4a

RFL

消火栓格納箱φ30穴
ｳﾗﾎﾞｯｸｽ119□×54

機械ハト小屋Ｄ(機器収容箱)詳細図 S=1/30

HP1.2-10P[PF28]
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1,460 205

RFL
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Ａ１：１/１００ Ａ３：１/２００

完成図
年 月 日 変 更 記 事 工 事 名 称

図 面 名

縮 尺

年 月 日

作 図

図 面 番 号

顧 客 承 認 承 認 検 図 作 図

環境創造センター整備(Ａ施設本館・電気)工事

２０１５年 ８月

自動火災報知設備 Ｒ階平面図 ＥＦ-３

煙感知器点検ボックス芯 H:4500

AE-5P

AE

AE

ｳﾗﾎﾞｯｸｽ119□×54
H:1475

AE

AE

HP
HP-3P

4,180 3,020

5,460 1,740

S

S

№

4,
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0
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0

800 150
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1,740

1,
72
0

868 1,168

20
5



1階平面図 S=1/200

1T-2

既設ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ

既設ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ

№

注記参照複合受信機

BP 収容 埋込型機器収容箱

P型1級P 発信機

AC/DC24V 9mA表示灯

DC24V警報ベル

光電式スポット型感知器 2種 露出型S 2空間式

警戒区域番号

警戒区域境界線

終端抵抗

屋外型

P 屋外型

ケーブルコロガシ配線

配管配線

配管配線

立上り引下げ配管配線

地中埋設配管配線

プルボックス

B

凡例

記号 備考名称

差動式スポット型感知器 2種 防水・自己保持型

1.特記なきは下記とする。

注記

EM-AE0.9-4CEM-AE0.9-2C

EM-AE0.9-2C(PF16)

警報ベルは、一斉鳴動方式とする。2.

EM-AE0.9-4C(PF16)

・表示方式 地図式フィルムカラープリントLED方式 地図サイズA3ヨコ

仕様は下記によるものとする。（壁掛型）

3.

・回線内訳

複合受信機は、Ｐ型１級30回線（火災回線10回線＋防排煙兼用回線20回線）とし、

火災表示 回線14 回線防火戸 3

回線消火栓呼水槽減水 1

回線予備

回線消火栓ポンプ故障 1

11

本館発電機室 車庫棟

EM-HP1.2-10P(既設管路)

EM-HP1.2- 3P(FEP30)

EM-HP1.2-10P(既設管路)

H

3F

2F

1F

EM-HP1.2-10P(FEP30)

×10 ×3

既設受信機

系 統 図

1F1F

Ｓ

Ｐ

Ｂ

胴縁芯→ ←胴縁芯

x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7

SC1

2,5002,5003,2503,2503,2503,2503,2503,2503,2503,2503,2503,250225 225

6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 5,000

37,500

屋内車庫-1

FL=±0/±0～-50

CH=直天

資材倉庫-2

FL=±0

CH=直天

資材倉庫-1

FL=±0

CH=直天

←胴縁芯

x2 x7

225

6,500

5,810 345 345

x3 x4 x5 x6

37,500

6,500 6,500 6,500 6,500 5,000

2,500 2,500225

5,810 345 345 5,810 345 345 5,810 345 345 5,810 345

資材倉庫-3

FL=±0

CH=直天

x1

胴縁芯→ 225

345

360

←
胴

縁
芯

y2
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0
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胴
縁
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50

0
胴
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→
17

5
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50
0
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y1

16

区画貫通処理

総合盤
H=FL+1400芯

既存ハンドホールへ

鉄骨支持材にて

感知器を取付とする。

０ ０６ － ６－ Ａ Ｗ
Ｍ

高圧受電盤
高圧饋電盤

№１
高圧饋電盤

№２
高圧コンデンサ盤

№１№２
高圧コンデンサ盤一般電灯盤

№１
一般電灯盤

№２
一般電灯盤

№３
一般動力盤

№１№２
一般動力盤

保安・防災動力盤保安・防災電灯盤 高圧受電盤
高圧饋電盤

№１
高圧饋電盤

№２
高圧コンデンサ盤

№１№２
高圧コンデンサ盤一般電灯盤

№１
一般電灯盤

№２
一般電灯盤

№３
一般動力盤

№１№２
一般動力盤

保安・防災動力盤保安・防災電灯盤

既設ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ

EM-HP1.2-3P

EM-HP1.2-10P
FEP(50)

EM-HP1.2-3P

EM-HP1.2-10P
FEP(50)

既存ハンドホールへ

自火報

自火報

Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｂ

Ｓ

EM-HP1.2-3P(FEP30)

EM-HP1.2- 3P(FEP30)
EM-HP1.2-10P(FEP30)

Ｓ

IAEA事務室

所長室

中庭

IAEA資材保管庫

特別会議室 研究室-1

研究室-2

風除室

ＰＳ

PS

PS
PS

CH2500

次長室

PS

検体保管庫

核種分析室（測定室）

放射化学処理室-1
試料濃縮室-1

機器分析室

灰化室
乾燥室α核種分析室

薬品保管庫

EPS6

EPS5

EPS4

放射化学処理室-2
試料濃縮室-2

ボンベ庫

EPS7

土試料前処理室

ELV

廃棄物保管庫

試料前処理室

農畜産試料前処理室

機械室1

EPS3

汚染検査室-2

ボンベ庫

-
-110-100

-
-110-100

A階段

エントランス

SK

MWC

WWCみんなのトイレ

給湯コーナー

自販機コーナー

防災無線室
制御盤室

EPS1

EPS2

廊下

収納

給湯室

更衣室(男) 更衣室(女)

CH3000

CH2500

CH2700

EPS8

消火ポンプ室

B階段

倉庫

前室

X7X6X5X4

Y1

Y2

Y3

X3X2X1

Y1

Y2

Y3

Y4

Y5

Y6

X4X3X2X1 X7X6

Y4

Y5

Y6

X5aX4a

天秤室

試料調整室

機械室2

スラブ開口
1F床・500×900

スラブ開口
2F床200×700

自動制御盤

受信機

ITV架

ﾄｲﾚ呼出表示
ｲﾝﾀｰﾎﾝ

スペース
機械警備用

W:600 H:2200

光変換機器スペース
PVコンセント

1T-2 露出自立型端子盤
電話 50P TV 4分配器

D:230+ﾄﾞｱ20 ベース:50

光変換機器スペース

MDF 露出自立型
電話 150P+30P保安器ｽﾍﾟｰｽ

W:600 H:2200
D:230+ﾄﾞｱ20 ベース:50

W:650 H:2100 D:500
電話交換機 自立型

露出自立型
W:1600(800×2) H:2200
D:230+ﾄﾞｱ20 ベース:50

1P-K2 動力制御盤

W:1800(600×3) H:2200
D:230+ﾄﾞｱ20 ベース:50

露出自立型
1L-K2 電灯分電盤

EPS9 内設置

EV

機
械

設
備

Ｍ
Ｄ

Ｆ

W:600 H:2150(上部ﾀﾞｸﾄH:650)
D:260+ﾄﾞｱ30 ベース:200

1L-OA1 電灯分電盤
露出自立型上部配線ﾀﾞｸﾄ

W:3500(700×5) H:2150(上部ﾀﾞｸﾄH:650)

総合盤 並びはX3側より
1受信機 2ITV架 3ﾄｲﾚ呼出表示器,ｲﾝﾀｰﾎﾝ

D:560+ﾄﾞｱ40 ベース:200

4自動制御盤(函体のみ) 5機械警備用ｽﾍﾟｰｽ(函体のみ)

屋内消火栓ポンプユニット

下段ｾﾊﾟﾚｰﾀｰ取付
弱電W:200 機械室2前～Cub

立上りﾗｯｸ QR60 ｾﾊﾟﾚｰﾀｰ取付 弱電W:200

ﾗｯｸ下端FL+2700 強電QR40・弱電SR50

ﾗｯｸ下端FL+3200 弱電SR50

ﾗｯｸ下端FL+3200 弱電SR40
ﾗｯｸ下端FL+3200 弱電SR40

ﾗｯｸ下端FL+3200 弱電SR40

ﾗｯｸ下端 FL+2700 弱電SR40

ﾗｯｸ下端 下段FL+2700 弱電SR50

ﾗｯｸ下端FL+3200 弱電SR40

立上りﾗｯｸQR80×2 ﾋﾟｯﾄ～1F ﾌﾞﾗｹｯﾄ(BK(L)60)FL+1650
(断面図参照)

区画貫通処理

区画貫通処理

区画貫通処理
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Ｓ

EM-HP1.2-3P(FEP30)

A1:1/200
A3:1/400

2016年 3月 図面NO．特記事項 名 称

図 面

日 付

縮 尺 Ｅ－６４自動火災報知設備 車庫棟1平面図

完 成 図

環境創造センター整備（Ａ施設交流棟・電気)工事



竣工図



A部詳細 1:10

B-B' 矩計図A 矩計図

ボンベ庫屋根 詳細図 1:10

A部

竣工図

▽2FL

10
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10

25

25015
0

350



火　　災

年月日

製 図

訂正

検図

工事番号

工事名称

図面名称

第14-16035-0010号

環境創造センター整備（Ａ施設研究棟・電気）工事

縮尺

平成28年3月

図番 E- 76

自動火災報知設備 系統図

№

№

№

凡例

複合受信機

発信機

表示灯 AC/DC24V  9mA

P型1級　DC30V 3A

警報ベル DC24V    10mA

光電式スポット型感知器  2種　2空間式　露出型

機器収容箱 BP　　　収容　消火栓箱組込型

副受信機

注記参照

注記参照

終端抵抗

警戒区域境界線

警戒区域番号

差動式スポット型感知器

定温式スポット型感知器  1種　70℃　防水・自己保持型

 2種　接点式

定温式スポット型感知器 特種　60℃　防水・自己保持型

定温式スポット型感知器  1種　70℃　防爆型

自動閉鎖装置 防火戸

制御番号 防火戸

TH 機械設備工事　

警戒区域番号

光電式スポット型感知器  3種　露出型

連動用感知器

光電式スポット型感知器  2種　2空間式　点検口付

EV

制御盤 自動温度調節装置

制御盤 ＥＶ 機械設備工事　

配管配線

ジャンクションボックス

配管配線

配管配線

立上り引下げ

配　　線 ケーブルころがし

防火区画貫通箇所

シーリングフィッチング

1.特記なきは下記とする。(2重天井内ケーブルころがし)

注記

EM-AE0.9-2C

EM-AE0.9-4C

EM-HP1.2-2C

EM-HP1.2-3C

EM-HP1.2-4CH

H

H

H

H

H

(16)

EM-AE0.9-2C(PF16)

EM-AE0.9-4C(PF16)

EM-HP1.2-2C(PF16)

EM-HP1.2-3C(PF16)

EM-HP1.2-4C(PF16)

EM-AE0.9-4C(G16)

2.警報ベルは、一斉鳴動方式とする。

3.

・EV連動停止用スイッチ(スイッチ,取付,結線,試験)

・注意喚起シール(シール,貼付)

煙感知器用点検口(EV昇降路用)の設置において、以下の工事区分は機械設備工事とする。

4.

・移信回線

　　火災表示

　防火戸

　　温度異常 　　予　　備

　消火栓ポンプ故障

　消火栓呼水槽減水

22回線

 9回線

 2回線

 1回線

 1回線

 5回線

配線を新設するものとする。(EM-HP1.2-10P-代表移信分含む)

消火栓ポンプは既設を使用するものとし、本設備受信機～既設本館受信間の

5.複合受信機は、P型1級40回線(火災20L+兼用20L)、壁掛型とし、

仕様は下記によるものとする。

・表示方式　地図式ﾌｨﾙﾑｶﾗｰﾌﾟﾘﾝﾄLED方式　地図サイズA2ﾀﾃ

・回線内訳

注記

備考名称記号

差動式スポット型感知器  2種 防水・自己保持型

6.副受信機は、40回線、壁掛型とし、仕様は下記によるものとする。

・表示方式　地図式ﾌｨﾙﾑｶﾗｰﾌﾟﾘﾝﾄLED方式　地図サイズA2ﾀﾃ

・回線内訳　複合受信機と同様とする。

P

B

S

D

S

S

E

■P型1級複合受信機　40回線（自火報20回線+防排煙兼用20回線） ■副受信機　40回線

機器外観参考図

壁掛型

表示方式

形状

回線数

予備電源

定格 電源電圧 AC100V 50/60Hz  最大 180VA

DC24V 3500mAh ニッケルカドミウム蓄電池

40回線（自火報20回線+防排煙兼用20回線）

1/10

定格 電源電圧 DC24V

壁掛型形状

回線数

表示方式

40回線

1/10

550 130

1
0
5
0

500 90

7
5
0

地図版
A2タテ

地図版
A2タテ

地図版式(フィルムカラープリントLED方式 A2サイズ)

地図版式(フィルムカラープリントLED方式 A2サイズ)

　　EV制御盤

　機械警備盤 …　火災代表信号　(無電圧a接点)　1点

…　火災代表信号　(無電圧a接点)　1点

　本館受信機

　本館受信機 …　防排煙代表信号(無電圧a接点)　1点

…　火災代表信号　(無電圧a接点)　1点

…　火災代表信号　(DC24V有電圧)　1点　中央監視盤

…　火災代表信号　(DC24V有電圧)　1点自動ドア

ハト小屋 ハト小屋 ハト小屋 ハト小屋 ハト小屋 ハト小屋

1T-J-1

1T-N-1

2T-J-12T-N-1

本館受信機へ

ハト小屋
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凡例

AC/DC24V  9mA

P型1級　DC30V 3A

DC24V    10mA

光電式スポット型感知器  2種　2空間式　露出型

BP　　　収容　消火栓箱組込型

注記参照

注記参照

差動式スポット型感知器

定温式スポット型感知器  1種　70℃　防水・自己保持型

 2種　接点式

定温式スポット型感知器 特種　60℃　防水・自己保持型

定温式スポット型感知器  1種　70℃　防爆型

光電式スポット型感知器  2種　2空間式　点検口付

備考

差動式スポット型感知器  2種 防水・自己保持型

防火戸

防火戸

光電式スポット型感知器  3種　露出型

連動用感知器
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注記参照

差動式スポット型感知器

定温式スポット型感知器  1種　70℃　防水・自己保持型

 2種　接点式

定温式スポット型感知器 特種　60℃　防水・自己保持型

定温式スポット型感知器  1種　70℃　防爆型

光電式スポット型感知器  2種　2空間式　点検口付
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連動用感知器

機械設備工事　

EV

自動温度調節装置

制御盤 ＥＶ 機械設備工事　

配管配線

ジャンクションボックス

配管配線

配管配線

立上り引下げ

配　　線 ケーブルころがし

防火区画貫通箇所

シーリングフィッチング

№

複合受信機

発信機

表示灯

警報ベル

機器収容箱

副受信機

終端抵抗

警戒区域境界線

警戒区域番号

名称記号

№

№

自動閉鎖装置

制御番号

警戒区域番号

TH 制御盤

P

B

S

S

E

D

S

年月日

製 図

訂正

検図

工事番号

工事名称

図面名称

第14-16035-0010号

環境創造センター整備（Ａ施設研究棟・電気）工事

縮尺

平成28年3月

図番

A1:150

A3:300

E- 78

自動火災報知設備 2階平面図

2T-J-1

2T-N-1

S

S S

S

S

S

S

S S

S S

S

S

S

S

D

S

S

S

S S S

S

S

SS

D

S S

S

S

SS

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

SS

S

S

E

S

D

S

S

S

S

S

E

S

アウトレットBoX アウトレットBoX

S

SS S

S

S

S

S S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

SS

S

S

S

S

S

SS

S

S

S

S

S

S

H

(16)

H

F2 F2

(16)

H

EM-AE1.2-4C(PF16)

EM-HP1.2-4C(PF16)

EM-HP1.2-4C(PF16)

EM-HP1.2-3P

EM-HP1.2-10P

（火報）
（防火戸）

EM-HP1.2-2C(PF16)

EM-HP1.2- 5P

EM-AE1.2-4C(PF16)

EM-AE1.2-4C(PF16)

EM-AE1.2-4C(PF16)

EM-AE1.2-4C(PF16)

EM-AE1.2-4C(PF16)

EM-AE1.2-2C(PF16)

EM-HP1.2-2C(PF16)

EM-HP1.2-3P

EM-HP1.2-10P

（防火戸）
（火報）

EM-HP1.2-3P

EM-HP1.2-10P

EM-HP1.2-5P(PF22)

EM-AE1.2-4C(PF16)

EM-AE1.2-4C(PF16)

EM-AE1.2-2C(PF16)

EM-AE1.2-2C(PF16)

階 階

EV

9

10

11

12

5

13 14

15

7 7

8

8

9 9

17 18

20

16

2

EM-HP1.2- 3P(ﾗｯｸ)
EM-HP1.2-10P(ﾗｯｸ)
EM-HP1.2-5P(ﾗｯｸ)（粉末消火制御盤）

EM-HP1.2-10P(ﾗｯｸ)
EM-HP1.2- 5P(ﾗｯｸ)

EM-HP1.2-5P

粉末消火制御盤
（機械設備）



腰
壁

天
端

=R
SL

+1
,8

70

Ｙ６

Ｘ３ Ｘ４ Ｘ５Ｘ２Ｘ１

Ｙ１

Ｙ２

Ｙ９

Ｙ３

Ｙ４

Ｙ５

Ｙ６

Ｙ７

Ｙ８

Ｘ５ Ｘ６ Ｘ７ Ｘ８ Ｘ９ Ｘ10Ｘ３ Ｘ４Ｘ１ Ｘ２

Ｙ８

Ｙ９

Ｙ８

Ｙ９

Ｘ６ Ｘ７ Ｘ８ Ｘ９ Ｘ10

Ｙ８

Ｙ７

Ｙ６

Ｙ５

Ｙ４

Ｙ３

Ｙ２

Ｙ１

Ｙ９

Ｘ７Ｘ５ Ｘ６Ｘ４

Ｙ６

Ｘ５ Ｘ６

DC

D C

 R 

 R 

 R 

 R 

 R 

 R 
 R 

 R 

 R 

 R 

 R 

年月日

製 図

訂正

検図

工事番号

工事名称

図面名称

第14-16035-0010号

環境創造センター整備（Ａ施設研究棟・電気）工事

縮尺

平成28年3月

図番 E- 79

自動火災報知設備 R階平面図
A1:120

A3:240

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

EM-AE1.2-4C(PF16)

EM-AE1.2-2C(PF16)

EM-AE1.2-4C(PF16)

EM-AE1.2-4C(PF16)

EM-AE1.2-2C(PF16)

EM-AE1.2-4C(PF16)

EM-AE1.2-4C(PF16)

EM-AE1.2-4C(PF16)

EM-AE1.2-2C(PF16)

EM-AE1.2-4C(PF16)

EM-HP1.2-2C(PF16)

EM-AE1.2-4C(PF16)

EM-HP1.2-2C(PF16)

階

19



150×150×100　SUS 防水型

ハ

1LP-3
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丸露出BOX　3方出（E19）

オイルポンプ基礎

小出層基礎

発電機基礎

給油口（設備工事）
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x6 x7 X10
6000 8500

x6 x7 X10
6000 8500

7
0
0
0

y1

y2

発電機基礎

給油口（設備工事）

発電機室

SS SS SS SS
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小出層基礎

発電機基礎
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SS
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SS SS SS
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自火報　EM-HP 1.2－3P
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KK

上部P.B

小出層基礎

(B)WP

(B)WP

(B) (B)

1LP-2

ΩＳ

ΩＳ

Ｂ

HP

備　　考

シャッター電源BOX（建築工事）

表　記 名　称

SS

動力設備凡例表

名　称 備　　考表　記

凡例表

機器収納箱 発信器,表示灯,警報ベル（露出型）

差動式スポット
感知器

EM-AE 0.9－4C（E19）

名　称 備　　考表　記

防水コンセント FL+300　　2P15A×2EET

照明器具

レースウェイ

人感センサー

40×30

EM-IE　2.0×2 E2.0　(PF16)

WP

Ｓ

電灯、コンセント設備凡例表

2種 防水・自己保持型（丸露出BOX）

丸露出BOX

温度スイッチ

FL+1,300

プールボックス(B) 250×250×100

プールボックス

プールボックス

(A) 150×150×100

(B) 250×250×100

プールボックス(B) 250×250×100

自動火災報知設備設備

自火報設備と共通

FL+2,300

名　称 備　　考表　記

凡例表 自動火災報知設備

OB102×44　小判塗代警報ベル

Ω
光電式スポット

感知器
2種　2空間式　露出型（丸塗代)

プールボックス(A)

H

EM-AE 0.9－4C　(PF16)

EM-HP 1.2－2C　(PF16)

名　称 備　　考表　記

凡例表

照明器具

EM－EEF2.0－2C　(PF16)

A321N×4

EM－EEF2.0－3C　天井内ころがし

プールボックス(A) 150×150×100

電灯設備

名　称 備　　考表　記

凡例表

コンセント FL+500　　2P15A×2E

EM-IE　2.0×2 E2.0　(PF16)

EM-IE　2.0×2 E2.0　(PF16)

EM-IE　2.0×4 (PF16)

プールボックス(A) 150×150×100

コンセント設備

GWB t50
GBt12.5（LGS65）

ガリバリウム鋼板t1.0

木毛セメント板t30

C-100x50x20x2.3
@600

オイルポンプ基礎

A321NW×9

以降　幹線配線図参照

以降　幹線配線図参照

シンダーコンクリート
▽設計GL

FL+1,500

GL+2,550

WP

PF22 ▽FL

Ｍ

Ｍ

オイルポンプ基礎

FL+500（GL+800）

1LP-2

小出層基礎

シンダーコンクリート

t300

(PF22→E25→F24)×2

EM-CE3.5－4C×2

22裏BOX＝OB102×54、GL+800

GL+800
(A)

1LP-2

y2

x6

1LP-2

150×150×100(SUSWP)

3
,8
2
0

20800

X1 x1 x2 x3 x4 x5

6500 6500

26000

6500 6500

3500 6000

x6 x7

8500

X10

1LP-3　動力(ｼｬｯﾀｰ電源)　EM-CE5.5－3C/E5.5×2

1LP-3　電灯、コンセント回路　EM-CE3.5-2C
FEP(50) PE(54)

立上部

立上部

W:1400×H:2,300×D:405　自立型

W:700×H:1,100×D:230　壁掛型

1LP-2

1LP-3

表　記 名　称 備　　考

プールボックス

車庫・発電機室廻り平面図凡例表

(B)WP プールボックス

(A)WP 自火報、警備共通

電灯、コンセント、動力共通

(A)WP

FEP(40)

左ヨリ

1LP-2　非常用発電機回路　EM-FP 5.5－3C/E5.5×2

自火報　EM-HP 1.2－3P

FEP(40)

FEP(40)

1LP-3　電灯、コンセント回路　EM-CE3.5-2C/EM-IE5.5×2

1LP-2　一般回路　EM-CE 8－3C

他、発電機室埋設配管図参照

▽GL

y1 東面立面図

H=GL+1992
小判塗代縦

(B)

配管立上部詳細図参照

EM-IE1.6×3×2E2.0(E25)

(B)

EM-IE1.6×3×3E5.5(E25)

EM-IE1.6×3E1.6(E19)

PF(22)壁隠蔽
EM-CEE1.25□-4C

PF(16)壁隠蔽

EM-FP2□-6C(E31)

EM-FP2□-6C(E31)×2

(B)

×4箇所

スイッチBOX(別途)

×4箇所

非

非 非常用電源装置 （建築工事）

（建築工事）

EM-FP1.2-2C

EM-FP2□-6C(E31)×2

(A)

▽GL

水圧開放装置

7
0
0
0

名　称 備　　考表　記

凡例表

K 機械警備用 丸露出BOX

丸露出BOX

丸露出BOX

警備用配管　（E25）

丸露出BOX　直角2方出（E25）

丸露出BOX　3方出（E25）

プールボックス(B) 250×250×100

機械警備設備

非常用電源装置

PF22

ウラボックス

104x44塗代無し

H294x200

木毛セメント板t30
水圧開放装置

車庫

水圧開放装置廻り配管詳細図 S=1/30

車庫

分電盤配管立上げ詳細図 S=1/50

弱電

電灯・動力

プールボックス(B)

プールボックス(B)

電灯動力盤1LP-3

PE54

PE54 PE28x3

175
75 75

1,125 875

コンセント

発電機室

コンセント部配管立上箇所詳細図 S=1/50

発電機室

分電盤基礎配管立上げ位置詳細図 S=1/50

S＝1/50

車庫平面図(電灯、コンセント設備)　S=1/200

車庫・発電機室廻り平面図　S=1/200

車庫平面図(動力設備)　S=1/200

車庫平面図(自動火災報知設備)　S=1/200 車庫平面図(機械警備配管設備)　S=1/200

Ｂ

Ｓ

(OB102×44、小判塗代)

発電機自火報設備図　S=1/100

発電機電灯設備図　S=1/100

発電機室コンセント設備図　S=1/100
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FUC

コンクリート化粧打放し

アルミ箔両面貼
フェノールフォームt25

砕石t60
捨てコンクリートt50
断熱材t50敷込

断熱防水
断熱材FP t60

コンクリート化粧打放し

FUC

砕石t60
捨てコンクリートt50
断熱材t50敷込

砕石t60
捨てコンクリートt50
断熱材t50敷込

断熱防水
断熱材FP t60

化粧打放しＡ種

浸透性塗布防水

アルミ箔両面貼
フェノールフォームt25

フェノールフォームt25
アルミ箔両面貼

▽1FL

▽2FL

▽RSL

△GL(424.35)

断熱防水
断熱材FP t60

砕石t60
捨てコンクリートt50
断熱材t50敷込

コンクリート化粧打放し

FUC

フェノールフォームt25
アルミ箔両面貼

組成分析室機械室1

機械室4外部廊下廃棄物等試料前処理室

冷凍庫冷蔵庫

危険物第4類保管庫

ボンベ庫Ⅱ資源循環・廃棄物処理実証実験室

廃棄物等試料実験室

A1部 矩計図 E1部 矩計図D1部 矩計図C1部 矩計図B1部 矩計図

D-2 外部廊下SUS手摺詳細図 1:10 1:10 1:10 1:10   D-1 汚染検査室２詳細図 D-3 ボンベ庫屋根詳細図

塗床C

断熱材t50打込み

△仮想天井

FUC（着色）

土間コン
塗床B

塗床B

アルミ笠木：既製品

断熱材t50打込み

塗床A
アスファルト防水A-1

排水溝W150

コンクリート押えt80

塗床B

打ち放しA種

断熱材t50打込み

排水側溝

巻上機（別途工事）

排水側溝
塗床B

打ち放しA種

クレーンガーター（別途工事）

クレーンレール（本工事）

クレーンサドル（サスペンション型）別途工事）

ライシメーター

浸透性塗布防水

緩衝材：FP打込

打ち放しA種

ブラインドボックス
木製SOP

塗装B

ソフトビニル巾木 VS-B

アルミ笠木：既製品

プレファブ冷蔵庫（別途工事）

△仮想天井

防塵塗装

外部廊下SUS手摺

（既製品）
アルミ笠木

ケイカル板t6塗装A

VS-B

ウレタンフォームt40

塗装B

UKB

UKB

VS-B 床材立上 H=60

床材立上 H=60

断熱材t50打込み

コンクリ－ト庇

ウレタン塗膜防水

アルミ防水アングル

VS-B ソフトビニル巾木
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アルミ笠木（既製品）

ゴムアスファルト系シール材

既製アルミニウム製押え金物

SUS FB－12x50HL@1350

SUS FB－12x50HL

SUS FB－12x44HL

SUS FB－12x44HL

SUS FB－12x50HL
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止水板

C-100×50×20×1.6

SPG管用バンド

シ－リング

つば付SPG管（125A)

亜鉛めっき　@1000
鼻隠取付金物L50X50X6

タイトフレーム@1000
軒先水切：屋根材同材

M-16 @600

ガルバリウム鋼板t0.8（山高160）折板屋根

水上面戸

止水板

C-100×50×20×1.6

M-16 @600

C-100×50×5×7.5

シ－リング

アルミ水切笠木

10
 3

シ－リング

アルミ水切笠木ケラバ包み；屋根同材加工品

C-100×50×5×7.5

C-100×50×20×1.6

面戸タイトフレーム　規格品

C-100×50×20×1.6 @600

軒先フレーム　規格品

補強L-50x50x6

幕板　アルミt1.5 B-FUE

軒先部詳細外壁取合詳細 けらば分詳細 樋貫通部詳細

塗床

床材立上 H=60

床下立下ピット詳細図
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日付

図面番号縮 尺

工事名

図面名

設計 担当承認

訂

正

1

2

3

4

・

・

・

・ 平成２８年　３月

環境創造センター整備（Ａ施設研究棟・建築）工事　　竣工図

A1　1:50
A3 1:100矩計図（４）

竣工 A-15



（消火栓ポンプ 起動 １回線）

（消火栓ポンプ 故障 １回線）

（消火栓ポンプ 呼水槽減水 １回線）

（排煙機 故障 １回線）

排煙口（起動） ７回線

排煙口（復旧） ７回線

防火シャッター １回線

名 称 備 考

凡 例

記 号

注記参照複合受信機

注記参照副受信機

発信機

表示灯

Ｐ型１級

ACDC24V 9mA LED

総合盤 消火栓組込 収容

２種 自己保持型差動式スポット型感知器

同上 自己保持型２種 防水型

１種 防水型定温式スポット型感知器 自己保持型

特種

特種 防水型 自己保持型

自己保持型同上

同上

10kΩ終端抵抗

２種光電式スポット型感知器

同上

２空間式

２空間式２種 点検口付

自動閉鎖装置 防火戸用 ラッチ式

自動閉鎖装置 防火垂れ壁用

自動閉鎖装置

電子ブザー

防火シャッター用 接続

シャッター降下時鳴動

光電式スポット型感知器 ２空間式３種

非常放送用アンプ

エレベーター用制御盤

制御盤

排煙口

排煙機用 （空調工事）

（空調工事）

（設備工事）

（建築工事）

（建築工事）

注記

複合受信機仕様

・Ｐ型１級 複合６０回線 壁掛型

・回線内訳

（排煙機 起動 １回線）

自己判断機能付、発報/操作履歴表示機能付、ＲｏＨＳ指令対応

主音響音声メッセージ、トラブル音響音声メッセージ、

・地図版表示式（フイルムカラープリントＬＥＤ方式）

・音響装置は非常放送設備連動による自動音声警報とする

警報 ５回線

警報回線内訳

エレベーター制御盤 ２台

中央監視盤 １台

（ＥＶ工事）

注記

防火戸 １１回線

また、二重天井内はケーブル配線とし、防火区画貫通部は耐火処理とする

特記なき配線は下記とし、立上等は電線管にて保護の事

（配線凡例）

EM-AE1.2-2C EM-AE1.2-4C
H H

H3P H5P

H15P EM-HP1.2-15P×2

EM-HP1.2-2C

EM-HP1.2-3P

EM-HP1.2-3C

EM-HP1.2-5P

・幹線特記の詳細は下記の通りとする

F:自火報、S:防排煙（防火戸・防火シャッター・垂れ壁）、H:排煙口

№ 連動制御番号連動用感知器番号 № 連動制御番号№

防排煙設備連動表

１

２

３

４

５

６

７

８

９

１０

１１

１２

１３

１

２

３

４

５

１

６

７

８

９

１０

１１

１３、８

火災表示 ２０回線

自動ドア用 （別途）

№

警戒区域境界線

警戒区域番号

自動火災報知設備

№ 連動制御番号

№

№

№

同上

防火シャッター用 №１

排煙口用 №１～７

防火戸・垂れ壁用 №１～１１

№１～１３連動用感知器番号

ハンドホール

自動火災報知設備 №１～２０

同上

同上

・火災代表・防排煙代表一括移報出力用接点組込（無電圧ａ接点 ９回路）

副受信機仕様

・地図版表示式（フイルムカラープリントＬＥＤ方式）

・６０回線 壁掛型

回線内訳は複合受信機と同様のものとする

※煙感知器用点検口（ＥＶ昇降路用）の設置において、以下の工事区分はＥＶ工事とする

・ＥＶ連動停止用スイッチ（スイッチ、取付、結線、試験）

・注意喚起シール（シール、貼付）

※消火栓ポンプは既設を使用するものとし、本設備 受信機～既設 受信機間の

配線を更新するものとする（EM-HP1.2-10P－代表移信を含む）

※防火シャッター用 自動閉鎖装置の取付は建築（シャッター）工事とし、

当該 自動閉鎖装置への常用電源 AC100V供給は電気設備工事とする

本館受信機（火災） １台

本館受信機（防排煙） １台

受変電盤 １台

機械警備盤 １台

自動ドア制御盤 ２台

×7

4

4

１階

２階

屋上

EM-HP1.2-10P(PF28):F

×10

18

１階

屋内車庫2-2屋内車庫2-1

×12

19

EM-HP1.2-5P(PF28):F

１階

6

×8

×3×4

3

13 6

3

×2

×3

3

3

×7 ×2

4

4

1

6

×2

11

12

×12

920

H5P

×2

5

5

H5P

EM-HP1.2-10P(FEP30):F EM-HP1.2-10P(FEP100):F

H

1

1

×2

2

2

3

3

H15P

4 5

×2×3 ×4

6

7

7

8

EV
16 11

×2 ×8 ×9 ×6

8

×5

8

2

×12

2

×11

10

10

12 14
ST EV

17

排煙機制御盤

EM-HP1.2-5P(FEP100):F

2

7

×3

5 1

6

×4

8

9

×2

本館棟 受信機

EM-HP1.2-5P(PF28):F

本館棟Ａ施設 交流棟

EM-HP1.2-5P(FEP30):F EM-HP1.2-10P(FEP30):F

EM-HP1.2-10P(PF28):F

EM-HP1.2-10P(PF28):F

EM-HP1.2- 5P(PF22):S

EM-HP1.2-10P:FEM-HP1.2-10P:F

EM-HP1.2-10P:S

EM-HP1.2- 3P:H EM-HP1.2-10P×2:H

EM-HP1.2-10P:S

EM-HP1.2-15P:F

H

ST
15

13

×7

H

H

EM-HP1.2-10P:F

EM-HP1.2- 3P:H

×3 ×2

10

11

×2

9

10

×2

7

×7

EM-HP1.2-15P(PF28):H

1

×14

EM-HP1.2-3P(PF16)

EM-HP1.2-10P(PF28):S

EM-HP1.2- 5P(PF22):F

EM-HP1.2-10P(PF28):F

EM-HP1.2- 5P(PF22):S

EM-HP1.2-10P(PF28):H

×22

EM-HP1.2-10P:H

EM-HP1.2- 5P:S

A1: N/S
A3: N/S

2016年 3月 図面NO．特記事項 名 称

図 面

日 付

縮 尺 Ｅ－６０自動火災報知設備 凡例・注記・系統図

完 成 図
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環境創造センター整備（Ａ施設交流棟・電気)工事
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2016年 3月 図面NO．特記事項 名 称

図 面

日 付

縮 尺 Ｅ－６１自動火災報知設備 １階平面図
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環境創造センター整備（Ａ施設交流棟・電気)工事
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2016年 3月 図面NO．特記事項 名 称

図 面

日 付

縮 尺 Ｅ－６２自動火災報知設備 ２階平面図
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環境創造センター整備（Ａ施設交流棟・電気)工事
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№

P

B

記号

凡例

配線

配管配線

警戒区域番号

終端抵抗

差動式スポット型感知器

機器収容箱

発信機

表示灯

警報ベル

名称

2種 防水・自己保持型

ケーブルコロガシ

地中埋設配管配線

P型1級

AC/DC24V 9mA

DC24V

P B 収容 埋込型

P 屋外型

屋外型

備考

1.特記無きは下記とする。

注記

EM-AE0.9-2C (PF16)

EM-HP1.2-5P + EM-HP1.2-10P (FEP50)

2.鉄骨梁上、露出配線とする。

3.壁立上げ部は( )内のPF管にてｹｰﾌﾞﾙ保護とする。

EM-HP1.2-10P (FEP30)

FEP(30)⇔PF(28)

EM-AE0.9-2C (PF16)

1FL+1400芯 1FL+1400芯

EM-HP1.2-5P (PF28)

EM-HP1.2-5P (FEP30)

Ｐ Ｐ

A1:1/50
A3:1/100

2016年 3月 図面NO．特記事項 名 称

図 面

日 付

縮 尺 Ｅ－７１自動火災報知設備 車庫棟２－１・２－２平面図

環境創造センター整備（Ａ施設交流棟・電気)工事

完 成 図
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学習室Ａ

会議室

学習室Ｂ

事務室１

ギャラリーロード

廊下1

PS2

倉庫1

ホール

断熱材FP t60

FUC

断熱防水

FUC

▽2FL

▽RSL

△設計GL

コンクリート化粧打放し

▽1FL

コンクリート化粧打放し

FUC

コンクリート化粧打放し

水切り

水切り

TC-A

DRB

DRB

木製SOP

アルミ笠木：既製品

ウレタン塗膜防水

ブラインドボックス

ウレタンフォームt40

アルミ水切t1.5

水切り

断熱材t50打込み

ウレタンフォームt40

アルミ防水アングル

木製SOP

ブラインドボックス

TC-A

水切

捨てコンクリートt50

砕石t60

木製SOP

FUC

コンクリート化粧打放し

水切

アルミ防水アングル

コンクリート化粧打放し
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断熱材t50打込み
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ウレタンフォームt40
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ブラインドボックス
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環境創造センター整備（Ａ施設交流棟・建築）工事
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不燃木練付

TC-A

R部 FGB t6＋t6
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ソフトビニル巾木
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不燃木練付
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コンクリート化粧打放し
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アルミ水切t1.5
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捨てコンクリートt50
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TC-A

手摺B
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手摺E
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断熱材t50敷込み

St t1.2 SOP

St t1.2 SOP

St t1.2 SOP
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KB t6下地

P-5 曲げ加工通し材L

高純度フェライト系ステンレス t0.4(さざ波付)

□-100×100×20×2.3

吸音シート3枚貼

高純度フェライト系ステンレス t0.4(ダル仕上)

ウレタン吹付t50

GWB t50

高圧木毛セメント板 t20×4枚

ゴムアスファルトルーフィング

吸音シート3枚貼

□-100×50×20×2.3

GW充填(t50～150) 24kg/㎡

GW充填(t50～150) 24kg/㎡

ウレタン吹付t50

高純度フェライト系ステンレス t0.4(ダル仕上)

ゴムアスファルトルーフィング

高純度フェライト系ステンレス t0.4(さざ波付)

水勾配1/50 水勾配1/50

FGB t6

木毛セメント板 t25

高圧木毛セメント板 t20

GWB t50

FGB t6

高圧木毛セメント板 t25

P-5 曲げ加工通し材L

中心+6720

中心+2898.34

中心+5000

中心+800

中心+7670

TC-A

2FL

M2FL

RSF

1FL

強化ガラスt12 飛散防止フィルム貼

TC-A

GWB

塗床B

スクリーン支柱（展示工事）

耐火被複（1時間）

スクリーン開口（展示工事）

塗床B
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A-１５図面番号

環境創造センター整備（Ａ施設交流棟・建築）工事
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２０１６，３，３１

図面名

ＳＣＡＬＥ

ＤＡＴＥ

工事名称
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